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PRZYJAZNE

SWIADECTWO

Nr OS/528/CUE/N7
potwierdzajgce, Ze :
kociol wodny KOVERT 15

z palnikiem retortowym firmy Pancerpol i automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnej mocy cieplnej 14 KW opalany Weglem kamiennym sort. Gkll
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWill 28.22.12-00.50
produkowane przez:
Spoéldzielnia Metalowcow KOTLARZ
- 63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98
spelnia wymagania dotyczgee ochirony $rodowiska: dla 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:201

Dokumentacja techniczna destarczana z kotlem spelnia wymagania pkt. 8 normy
PN-EN 303-5:2012

Swindectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanyeh przez: Laboratorium Badai Kotldw 1 Urzadzen Grzewezyeh w
* Lodzi: ul. Dostaweza | - podane w sprawozdaniach z badan: 252/17-LG

Swindectwo jest waine pod warankiem, Zze producent nic wprowadza zadnych zmian technicznyeh w produkowanych urzgdzeniach

w stosunku do urzgdzen poddanyeh badaniom, bez ich wezeéniejszego vzgodnienia 2z Laboratorium, ktére wydalo $wiadeetwo,

Okres wazno$ci $wiadectwa
od 11.2017 do 11.2020

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakladu
Laboratorium Badaweze Kottéw i Urzadzen Zaklad Badan Uyzadzen Energetycznych
Grzewezych ~ v :

>
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INSTYTUT ENFRGETYKY
Instyty ladaweczy
/ d Badani

wlzen Energetycznych CUE
231 £6d2, ul. Dostawcza 1
lal. 42 640-08-21

PPHU ,,KOTLOSPAW?” s.c. Przemystaw Wronski jest czlonkiem Spotdzielni
LKOTLARZ” i jest uprawniony do postugiwania si¢ tym §wiadectwem

SPOLDZIELNIA METALOWCOW p.0. DYRFKTORA
KOTLARZ" O-
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98 , /
tel./fax (0-62)7422-692, tel. 508-31-31 Barb orska
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SWIADECTWO
Nr OS/528/CUE/17

Kociot wodny KOVERT 15 o nominalnej mocy cieplnej 14 kW z palnikiem
retortowym firmy PANCERPOL i automatycznym podajnikiem paliwa..
Badany zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012 kwalifikuje sie do 5 klasy.

Wartos¢ parmetru
Parametr | Miano KOVERT 15
14 Wymagania
Mae norm i
nominalna kW 14 przepisow
Qazx
Paliwo | weglem kamiennym sort, Gk
=]
2 Q Ml/kg 29,3 >28
N
= Al % 51 < 10,6
W 7,6 <1
Moc cieplna | kW 14,8/4,1 > Qzn
Sprawnosé n Y 91,6/89,2 >88,1 -14kW
!
cov | ’ 163/ 378 < 500 (5 kL)
& ocer | ) 4/19 <20 (5Kl)
L mg/m*
El Py 33/11 <40 (5 kl.)
NOx ! 500/306 - [

'w przeliczeniv na 10% udzialu tlenu w spalinach suchych

) przy mocy nominalnej / przy mocy obnizonej (< 0.3 mocy nominalnej)
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