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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
CUE & 93-231 L6dZ, ul. Dostaweza 1 , tel. 42 64 00 8§21

ZASWIADCZENIE ED/670/19
Kociol wodny typu KOVERT 25

o nominalnej mocey cieplnej 25 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:
PPHU KOTLOSPAW 8. C.
Przemyslaw i Jakub Wronski
ul. Szenica 38
63-300 Pleszew

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kotlow na paliwa state.
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Zaswiadczenie wydano na podstawic wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 83/16-LG.
Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 303-3:2012.
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