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URZADZENIE

SWIADECTWO
Nr OS/172/CUE/21

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typu DuoKo 34 kW i DuoKo 45 kW

o nominalnej mocy cieplnej 34 kW 145 kW

z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

PPHU KOTLOSPAW S.C. Przemystaw i Jakub Wronski
63-300 Pleszew ul. Szenica 38

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu 0 wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach
z badan nr 348/18-L.G i 350/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzadzeniu w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato $wiadectwo.

Okres wazno$ci $wiadectwa
od 06.2021 do 06.2024

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Zaktad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS/172/CUE/21
Kotly wodne typu DuoKo 34 kW i DuoKo 45 kW
o nominalnej mocy cieplnej 34 kW 145 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego,
opalane weglem kamiennym sortymentu groszek,
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spetniaja wymagania 5 klasy.
- Wymagania
i Uzyskana wartos¢
Parametr Miane il : noriny
DuoKo 34 l DuoKo 45
Paliwo Wegiel kamienny sortymentu groszek

Moc cieplna kW 31,6 9,8 = 42,9 9,8 % (100£8)% Qn *=*

0 xx s > 88,57 - 34 kW
Spl'awnoﬁé n Yo 90,2 90,5 90,2 90,5 > 88,75 - 45 KW
- CO 240 443 164 443« <500
3 NO« 380 280 = 371 280 bez wymagan
= mg/m?*
E oGC 14 L1~ 16 11> <20
= Pyl 37 24> 37 24 < 40

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
“} dotvczy obeiazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej

) dotyczy ty

lko moey nominalne;
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