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Zaswiadczenie nr Z/240/2024

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM" Sp. z 0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotta typu:

DrewKo Plus o0 mocy nominalnej 12 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest KOTL.OSPAW Sp. z 0.0. , ul. Szenica 38, 63 — 300 Pleszew.

Celem badari bylo stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w ktérej
zawarto réwniez wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz
Rozporzadzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagarn normy
PN-EN 303-5+A1:2023-05

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta typu DrewKo Plus
. 0 mocy nominalnej 12 kW, nr seryjny 0048, wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w
' | Pracowni Badari Kotiéw, Laboratorium Centrum Badar Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki
badan zostaly zamieszczone w sprawozdaniu z badari nr 240/2024 z dnia 12.04.2024 r.

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kotiw grzewczych nr AB 1302.
Szczegblowy zakres akredytacii znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytaci.
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